Regulator porucha
Controller failure
Reglerstdrung

Ventilgtor chod
Fans operational
Ventilator im Betrieb
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Vzduchovd jednotka

Air unit
Lufteinheit

Ventil topent
Heating valve
Heizventil
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BMS ventilatory
BMS fan
BMS ventilator
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Cidlo media
Medium sensor
Mediumfihler

Néstgnné ovlGdant

Wall mounted contraller BMS topenf
Wandsteuerung BMS heating
BMS heizung

0-10v

Kabely a jisténi « Cables and protection « Kabeln und Schutz

UNIREG-DITR-AC 4,5A; 6A

UNIREG-DITR-AC 9A; 14A

* Prirezy kabeld plati do délky kabelu 50m. Typy kabeld,
uvedené v dokumentaci, Ize pouZit pouze pro prostfedi a za
podminek, danych vyrobcem kabelu.

* Cable section are valid for the cable lenght to 50m. Cable
types mentioned in the documentation, can be used by the
cable producer.
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BMS ventilatory BMS topent
BMS fan BMS heating

BMS ventilator BMS heizung
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Cidlo vyfuku Prostorové ¢idlo Termostat Dvernf kontakt Extern kontakt
Blow fiihler Roomsensor omezovact Door contact External contact
Ausblassfiihler  Raumfiihler Thermostat Turkontakt Externkontakt
restricting
Begrenzungs—
Thermostat
Znaceni vodiéu - Wire marking - Leitermarkierung
(L) — fézovy vodi¢ + phose conductor + Phasenleiter
(N) — “nulovaci” vodi& » middle (reset) conductor » (Nullungs—) Mittellsleiter
(PE) — ochranny vodi¢ - protective conductor « Schutzleiter

FAQ B/16A/1p B/20A/1p

WLO* 3Jx2,5 30x4

wLtr 3Jx1,5 3Jx2,5

wL2* 2Dx1,5 2Dx1,5

WS1 UTP CAT 5 (primyestraight-gerade) [UTP CAT 5 (primyestraight-gerade)
WS2 2Dx1 2Dx1

WS3 4Dx0,8 4Dx0,8

* Kabelquerschnitten gilten fiir die Kabellinge bis 50m.
Kabeltypen, eingefiihrt in der Dokumentation, kann man nur
fir die Umgebung und unter Bedingungen benlitzen, gegeben
von dem Kabelhersteller.

JE NUTNE PROPOJIT
IS NECESSARY TO INTERCONNECT
ES IST NOTWENDIG,

DEN TURKONTAKT DURCHZUKLEMMEN

SELV — vodi¢ malého nap&ti « small voltage « kleine Spannung
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