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Kabely a jištění • Cables and protection • Kabeln und Schutz
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BMS modul

1 2 3 4

+ - + -

109876

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53
L1 N

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 2 3 6 7 13 14 15 164 5 8 9 10 11 12

DITRONIC SLAVE1 SLAVE2+5V

+24V+24V +24V

+24V+24VLN

DITRONIC ET (1)

51
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Značení vodičů • Wire marking • Leitermarkierung
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Název • Name: • •

Regulator • Regler:

 Datum • Date:

Kód • Code:
STAVOKLIMA

R

s.r.o.

TAB. 2
AXI 18x AXI 21x AXI 26x AXI 31x

FA2 (WL2) FA3 (WL3) FA2 (WL2) FA3 (WL3) FA2 (WL2) FA3 (WL3) FA2 (WL2) FA3 (WL3)

12,5kW

15kW

17,5kW

20kW

22,5kW

25kW

27,5kW

30kW

SLAVE1 SLAVE2

39 40

26 27

L1 L2 L3 N PE

X1 X2

L1 L2 L3 N PE

DITRONIC ET (2)

 AXI (2)

L1 L2 L3 N PE

X2

L1 L2 L3 N PEL1 N

X1

L1 N PE


