Skema over tilslutning af BMS modul
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Ditronic styring med BMS modul 0-10V for CTS

- BMS modul vil vaere monteret fra fabrikken (klemme 6 - 10)

- Tilslutning pa klemme 1 — 4

- Klemme 30-33 og 34-37 er potentialfrie signaler (ON/OFF)

- Ditronic styring skal i punkt 10 opsaettes til BMS system (ON).
- Endvidere skal punkt 14 - 19 indstilles efter enske.




